WERA

AWaters Company

CONA GU A " LABORATORIOS

COMISION NACIONAL DEL AGUA
Laboratory of Excellence

no. o InForme: MIIL-804/23
INFORME DE RESULTADOS

EMPRESA: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ATENCION A: C.P. GABRIEL HERNAN TOVAR DE LA FUENTE

DIRECCION: AV. FARACNES No. 499, MZ. 248 LT. 52, FRACC. LAS PIRAMIDES, REYNOSA, TAMAULIPAS

LUGAR DE MUESTREO: INFLUENTE - PTAR PIRAMIDES

PUNTO DE MUESTREO: INFLUENTE - PTAR PIRAMIDES

DESCRIPCION DE LA MUESTRA: MUESTRA TURBIA.
LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES: (SUELO TIPO B) HUMEDALES NATURALES NOM-001-SEMARNAT-1996 P.D.

No. DE TOMAS: 6 PLAN DE MUESTREO: 110823
CODIGO DE MUESTRA: AR23-0865 FECHA DE MUESTREO: 11 DE AGOSTO DE 2023
SIGNATARIO DE MUESTREO: Claudio Ryo Chavez Okada FECHA DE RECEPCION: 12 DE AGOSTO DE 2023
REFERENCIAS DE MUESTREO: NMX-AA-003-1980
PERIODO DE ANALISIS: 12 DE AGOSTO DE 2023 AL 17 DE AGOSTO DE 2023
PARAMETROS DE MUESTREO
PARAMETRO METODO DE ANALISIS | UNIDAD HORA GASTO | RESULTADO |  LIMITE DIAGNGSTICO
T840 g 0 0 NG EXCEDE
1140 v 34 a0 NO EXCEDE
TEMPERATURA NMX-AA-007-SCFI-2013 °c 1?:‘13 - gi jg Eg Eﬁgggg
0:40 % 33 0 NO EXCEDE
23:40 ¥ 3 20 NO EXCEDE
G840 * 5 5210 NG EXCEDE
17.40 g 93 5a10 NO EXCEDE
pH NMX-AA-008-SCF1-2016 [UNIDAD de pH ];‘fjg_ : b RN = E;‘gggg
3040 g 99 5al0 NO EXCEDE
23.40 5 9.8 5210 NO EXCEDE
0840 * 777 A, NO NORMADO
7140 = 1752 A, NO NORMADOD
1440 g 1775 NA. NO NORMADO
CONDUGTIVIDAD NMX-AA-093-SCFI-2018 | . uS/cm s o L no T R
2040 g 1784 A, NO NORMADO
3340 = 1800 A, NO NORMADOD
08:40 * Ausente Ausente NO EXCEDE
11:40 ® Ausente Ausente NO EXCEDE
14:40 g Ausente Ausonte NO EXCEDE
MATERIA FLOTANTE NMX-AA-006-SCFI-2010 ADIMENSIONAL—— 223 o fusere fuisers o
20:40 % Ausente Ausente NO EXCEDE
3340 * Ausente Ausente NO EXCEDE
05:40 g 7100 7000 NO EXCEDE
7740 ® 7700 3000 NO EXCEDE
Goliformes Fecales de 6 Tomas* NMX-AA-042-SCFI-2015 | NMP/100mL E‘fjg : 2 gjgg gggg E;gggg
30.40 ® > 2400 3000 EXCEDE
73:40 7 3400 000 EXCEDE
0840 10 19,67 75 NO EXCEDE
77:40 12 0.0 75 NO EXCEDE
. . 14:40 74 78.05 75 NO EXCEDE
Grasas y Aceites compuesta de 6 tomas NMX-AA-005-SCFI-2013 mg/L 740 ) 1941 55 NO EXCEDE
3040 77 76.48 75 NO EXCEDE
3340 0 20.43 75 NO EXCEDE

FECHA DE EMISION: 18 DE AGOSTO DE 2023

LOS RESULTADOS DE ESTE REPDRTE CORRESPONDEN UNICAMENTE AL PRODUCTO ANALIZADO Pag. 1/3
ESTE INFORME DE RESULTADOS ES UNICO Y NO PUEDE SER REPRODUC
TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTORIZACION EXPRESA DE MILAT, S. c CODIGO EDICION
GC-PC-12F-1 1

' LABORATORIOS CONTACTO

Ursulo Galvén #62 Col. Las Bajadas Tel. 2299252423, 2299252104
Veracruz, Ver. CP. 91698 Correo: agtencion@milaisc.com.mx



No. DE INFORME: M'L"‘804123

PARAMETRO METODO DE ANALISIS UNIDAD RESULTADO ANALISTA LIMITE |DIAGNOSTICO| AA
Collformes Fecales de 6 NMX-AA-042-5CFI-2015 NMP/100mL 1850 ICE 2000 NO EXCEDE 1
Tomas* '

Huevos de Helminto* NMX-AA-113-SCFI-2012 H/L CERO ICE 5 NO EXCEDE 1
Cianuros Totales* NMX-AA-058-SCFI-2001 mg/L < 0.0198+0.0608 GGCC 2.0 NO EXCEDE 1
Demanda Bioquimica de NMX-AA-028-SCFI-2021 mg/L 226.4+1.077 PDG 150 EXCEDE 1
Oxigeno*
Demanda Quimica de NMX-AA-030/2-SCFI-2011 ma/L 467.60+3.34 SRG N.A. NO NORMADO 1
Oxigeno*
Fosforo Total* NMX-AA-029-SCFI-2001 mg/L 3.97910.9267 SRG N.A. NO NORMADO 1
Grasas y Aceites NMX-AA-005-SCFI-2013 mg/L 19.3101+9.78 SRG 25 EXCEDE 1
compuesta de 6 tomas*
N- de Nitratos* NMX-AA-079-SCFI-2001 mg/L 0.34910.029 PDG N.A. NO NORMADO 1
N- de Nitritos* NMX-AA-099-SCF|-2021 mg/L 0.094+0.146 PDG N.A. NO NORMADO 1
Nitrogeno Total Kjeldhal*| NMX-AA-026-SCFI-2010 mg/L 46.480+2.806 PDG N.A. NO NORMADO 1
Nitrégeno Total* NMX-AA-026-SCFI-2010 mg/L 46.923 PDG N.A. NO NORMADO 1
Solidos Sedimentables* NMX-AA-004-SCFI-2013 mL/L 31 GGCC 2 EXCEDE 1
Solidos Suspendidos NMX-AA-034-SCFI-2015 mg/L 134.29+0.0069 SRG 125 EXCEDE 1
Totales*
Arsénico Total* NMX-AA-051-SCF|-2016 mg/L < 0.005004£0.0011 DATM 0.2 NO EXCEDE 1
Cadmio Total* NMX-AA-051-SCFI-2016 mg/L < 0.0200+£0.0052 DATM 0.2 NO EXCEDE 1
Cobre Total* NMX-AA-051-SCFI-2016 mg/L 0.4297+0.051 DATM 6.0 NO EXCEDE 1
Cromeo Total* NMX-AA-051-SCFI-2016 mg/L < 0.2000+0.0453 DATM 1.0 NO EXCEDE 1
Mercurio Total* NMX-AA-051-SCFI-2016 mg/L < 0.001+0.00025 DATM 0.01 NO EXCEDE 1
Niguel Total* NMX-AA-051-SCFI-2016 mg/L < 0.4000+0.0888 DATM 4 NO EXCEDE 1
pH* NMX-AA-008-SCFI-2016 Unidad de pH 9.6+0.051 CRCO 5-10 NO EXCEDE 1
Plomo Total* NMX-AA-051-SCFI-2016 mg/L < 0.1000+£0.0181 DATM 04 NO EXCEDE 1
Temperatura* NMX-AA-007-SCFI-2013 °C 33+0.5 CRCO 40 NO EXCEDE 1
Zinc Total* NMX-AA-051-SCFI-2016 mg/L < 0.,2000+£0.0458 DATM 20 NO EXCEDE 1
FECHA DE EMISION: 18 DE AGOSTO DE 2023
o TS e CTE SOMEsr ODEN MCAIENTE A ProDlCTOANLZACD g 2
TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTORIZACIGN EXPRESA DE MILAI, S.C. CODIGO EDICION
GC-PC-12F-1 1
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CONAGUA LABORATORIOS @ ERA.
‘\ COMISION NACIONAL DEL AGUA MI LAI A Waters Company
Laboratery of Excellence

AR

No. DE INFORME: MI L-804123

NOTAS:
-< LIMITE DE CUANTIFICACION.
-CONSIDERAR LAS UNIDADES DEL GASTO, CAUDAL EN L/s
LA DEGLARACION DE CONFORMIDAD SE HIZO DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIONES DE LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996.
_LOS COLIFORMES FECALES SON EL RESULTADO DE LA MEDIA GEOMETRICA DE LOS VALORES OBTENIDOS DEL ANALISIS DE CADA UNA DE LAS MUESTRAS SIMPLES TOMADAS PARA
FORMAR LA MUESTRA COMPUESTA. PARA COLIFORMES FECALES, PRUEBA PRESUNTIVA EN CALDO LACTOSADO, INCUBAGION 24 A 48 + 3 HORAS A 35 + 0,5 °C Y PRUEBA
CONFIRMATIVA EN CALDO EC, INCUBACION 24 + 2 HORASA 44 40,5 °C,
-PARA DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO, DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. DESCARGAS PREPONDERANTEMENTE BIODEGRADABLES
_PARA OBTENER LOS RESULTADOS DE GRASA Y ACEITES SE PONDERAN LOS VALORES OBTENIDOS CON RESPECTO AL GASTO VOLUMETRICO PUNTUAL DE LAS MUESTRAS SIMPLES
EN CUMPLIMIENTO A LA NOM-001-SEMARNAT-1996.
INTERPRETAR EL PUNTO(.) COMO UN SIGNO DEGIMAL DE ACUERDO A LA NOM-008-SCFI-2002

_EL VALOR QUE PRECEDE AL SIGNO + CORRESPONDE AL VALOR DE INGERTIDUMBRE EXPRESADA CON FACTOR DE COBERTURA K=2 (APROXIMADAMENTE 95% DE NIVEL DH
GONFIANZA)
ALCANCE ACREDITADO (AA):
_1 LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EMA A.C., CON ACREDITACION No.AG-0126-013/09 VIGENTE A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2009, Y APROBADO POR CONAGUA CON
APROBACION No.CNA-GCA-2729 VIGENTE DEL 04 DE JULIO DEL 2028°AL 21 DE ABRI=QEL 2025.

LABORATORIOS

i

DR. EN G CLAUDIO CHAVEZ JUSTO
.C.  SIGNATARIO AUTORIZADO ANTE LA EMA A.C.

0

REPRESENTANTE LEGAL Y AUT

FECHA DE EMISION: 18 DE AGOSTO DE 2023

LOS RESULTADOS DE ESTE REPORTE CORRESPONDEN UNICAMENTE AL PRODUCTC ANALIZADO Pag. 3/3
ESTE INFORME DE RESULTADOS ES UNICO Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO L
TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTORIZACION EXPRESA DE MILAI, S.C. CODIGO EDICION
GC-PC-12F-1 1
LABORATORIOS CONTACTO
Ursulo Galvan #62 Col. Las Bajadas Tel. 2299252423, 2299252104

Veracruz, Ver. CP. 91698 Correo: atencion@milaisc.com.mx
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CADENA DE CUSTODIA
Y
HOJA DE CAMPO



HOJA DE CAMPO
(AGUA RESIDUAL)

MILAI §.C. URSULO GALVAN No. 62 COL. LAS BAJADAS C.P. 91698 VERACRUZ, VER. TEL/FAX: (229) 9252104

il !NFORMACION DEL MUESTREQ
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
REYNOSA, TAMAULIPAS

RAZON SOCGIAL:
DIAGRAMA DEL PUNTO DE MUESTREO

No. ORDEN: 364 [ siio DE MUESTREO: |[PTAR PIRAMIDES - INFLUENTE
AV. FARAONES N° 499. MZ.248, LT.52, FRACC. LAS PIRAMIDES,
DIRECCION DEL MUESTREO: | o\ o A TAMAULIPAS
PROGEDIMIENTO: MUESTREQ DE AGUAS RESIDUALES [cobico: Mu-PT-01
CODIGO(s) DE LA MUESTRA(s): AR23-0865
No PUNTOS | 1 PUNTO No | L] | NORMA QUE APLICA: NMX-003-AA-1880

PUNTO DE MUESTREO:lINFLUENTE PTAR PIRAMIDES
GOORDENADAS: Fs“ss'zz.s'r"u 98°15'37.71"0
D

pEscripcioNDEL | Descarga de agua en el carcamo de llegada de la PTAR PIRAMIDES
PUNTO DE MUESTREO l .
MUESTREO (X): Compueslo__MC Y simple_Ms FECHA: | 11/08/2023 HORA: 08:40
() PO D S RIDAD PERSO A R A 0OS O O 6 & PO D STREO
OVEROL/BATA TAPONES DE OIDOS | X JAGUADESTILADA | X |SOL. BUFFER pH 4.0 X [TAMIZ (3.3mm) X |PAPEL ABSORBENTE
sotas X [euanTes DE HULE X [NaOH 6N X |SOL. BUFFER pH 7.00 X [PROBETA X |FRASCO MUESTREADOR X
LENTES X [euantesperatex | X |H2s04 1:1 X |SOL. BUFFER pH 10.00 X JcuERDA X [CUBETA AFORADA 10L X
CASCO X |masc. paravapores| X JH2504 4mol X |HNO3 conc. SUPRAPURO X [HIELERA(s) X [TIRAS REACTIVAS (pH) X
cHALECOS X HNO3 conc. X [K2Cr207 X J|CRONOMETRO X |VASO DE PREGIPITADO X
s X| _——m JHCL 50% X |2-CHLORO-6(TRICHOROMETHYL)] X JEMBUDOS X JALCOHOL AL 70% X
el BLANCO DE VIAJE | X PIZETA X |cucHILLO X
ATEQUIPOS PARA'DETERMINACION DE PARAMETROS DE CAMPO REFRIGERANTES X [PICAHIELO
EQUIPO MARCA MODELO OBSERVACIONES FLOTADORES X [TUERAS X
POTENCIOMETRO | CONDUCTRONIC PC-18 MIL-MU-CON-02 LAMPARA X |ETIQUETAS X
ESPATULA X |PIPETAS X
o B CUCHARONES FLEXOMETRO X
5/RECIP D REO VASO DE DOBLE PARE X
Parametros Envases de Plastico Frascos de vidiio | golsas Estériles Bolsas To_iat de RA ROS A REAR 0 RVADOR
5L 2L [1L| 05L 1L con Na2§203 | Estériles Recipientes PARA (X) CONSERVADOR  {X)
FQ i 2 41 6 ; 12 FISICOQUIMICOS X HIELO X
Mi 1 [ ; : 1 5 7 MICROBIOLOGICOS X HIELO X
AA |1 2 ‘ 20 i 3 METALES PESADOS X HIELO X
HUEVOS DE HELMINTO X HIELO X
— : _| FORMACION DE CADA MS
No. HORA GASTO Qi (Us) MAT. FLOT. (AUSENTE/ PRESENTE) c:.on?p:is]mum_ e .Iraulssm pHU) f::,:':, Dﬁﬁi{:’;‘:ﬁ:’g VMgt-:‘—'—"—1$300 LI.:'L;
31.6 30.3 3.‘ 3 s
' | 08:40 10 AUSENTE 0 SLL 1 301 L 203 198 cutmrmnmo 1714
Promedio %2 30 9.1 777
35.3 336 | 9.32 757
2| 11:40 12 AUSENTE 0 SIS X O L 2057
[Fromedio | 35 4 03 752
JY.3 34.6 .02 7’
* | 1440 14 AUSENTE 0.2 ARt cenrenoo 2400
“Piamed | — 39 5 95 715
38. 343 | 9.77 733
4 | 17:40 13 AUSENTE o | ST e, 2229
Promedio 38 34 9.8 1732
5 STE 339 g'gg— 786
; 2 ; ; TURBIA,
20:40 11 AUSENTE 0 O T 338 T 985 1785 ] oLorrerioo 1886
Promedio 2 34 9.9 78
i _gg'.s 32.2 g.az 79
23:40 10 AUSENTE 0 e Ry 1a06 | oronrerieo 1714
Promedio 0 32 9.8 1800
I PROMEDIO FINAL 4 33 9.5 1760

VMSi=VMC*(Qi/Qt) VMSi: volumen de cada una de las muestras simples VMC: volumen en litros necesarios para realizar la totalidad de los analisis de laboratorio

requeridos Qi: caudal medido en la descarga en el momento de tomar la muestra simple Qt: suma de Qi hasta Qn

pH., Redondear a una cifra sngnlr icativa, después del punto Temperatura redondear al siguiente numero entero
9. OBSERVACIONES'

NOM-001-SEMARNAT-1996 + DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO

107RESPONSABILIDAD!

. n | |
RESPONSABLE DE LA EMPRESA: —g 1\ ( £sav | lias e ™ 4 FIRMA ]|

RESPONSABLE DEL MUESTREO: ALA\' bl 'y, \2\) O LH J\ \J_tz Z? K ;\b}\ FIRMA 4 [_'& 4_ O

1de2 MU-PT-01F ED. 15
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HOJA DE CAMPO
(AGUA RESIDUAL)

MILAI §.C. URSULO GALVAN No. 62 COL. LAS BAJADAS C.P. 91698 VERACRUZ, VER. TEL/FAX: (229) 9252104

12; CALIBRACION/A'DOS PUNTOS DELPOTENCIOMETROIEN
CAMPO

DETERMINACION DEL CAUDAL

15, DATOS DEL BUFFER DE CALIBRACION Y VERIFICACION de pH

voLDE | TIEMPO fLONGITUD PROF. M. | ccnmwmpn] PHma | TS 7.00 o, | gt w;m
no. fwora f cocowl s @1 22 m) CALCULOS H L . : .
6.99 25 6.99 25 10.01
promedio 2
2 / M3 VERIFIGAGIONDE LA CALIBRAGION DEL POTENGIOMETROA
| 2 PUNTO! _ |
promedio to. | TEMP-PE | BUFFER DE VERIFICACION 700 TEP.DE NERIH Ac'ﬁ:ﬂgE PR
25 7.02 25 10.02
3 / 1 25 7.02 25 70.01
25 7.01 25 10.02
promedi
- g / 2 il
4 / =
i pd
e ) [ 14 CALIBRACION Y VERIFICACION/PARA CONDUCTIVIDAD!
5 / No bilid "A'Igggf_cs CALIBRAGION VERIFICACION DE CE
25 1417 1417 1422
promedio 1 /——/_ 1423
/ i 1418
6
promedio
160 DATOS

DELBUFFERIDE CALIBRAGION DE CONDUCTIVIDAD |

ELECTROLITICA
MARCA LOTE CADUCIDAD VALOR MRC MARCA LOTE CADUCIDAD VALOR MRC
SCP SCIENCE 5220422029 04/2024 4.01 SCP SCIENCE| 5220601030 03/2024 1420
SCP SCIENCE 5220331002 04/2024 7.01
CONTROL COMPANY | CC735019 09/09/2023 10.009
RACONTROL DEP R ONTROL D OND DAD RICA

MARCA LOTE CADUCIDAD | TEM. DEBUFFER |10, ge pH obtenido MARCA LOTE CADUCIDAD TEM. DE BUFFER aer :bla:i;,c "
SCP SGIENG 201201014 | 0612022 | 25 T0.01 oo B372__|05/2025 25 1412
[scP SCIENCE S$201201014 06/2022 25 10.01  fnnnmsrrunenry 5372 05/2025 25 1409
SCP SCIENCE 5201201014 06/2022 25 10,01 Jannn iNsTRUMENT 5372 05/2025 25 1408

) 9. R ROD A O DE PEND DEL PO 0 RO

.scripcion del proceso:
a) Medir el pH de las soluciones
b) Una vez calibrado el equipo de pH, conectar el simulador de pendiente y tomar la lectura en mV
c) Si el valor obtenido del calculo de la pendiente se encuentra en el intevalo 50 a 60 mV se acepta, de lo contrario se rechaza el calculo

No. De inventario Lectura en unidades de pH Lectura en mV *Calculo Aceptacionll-lechazo
- — Aceptado.
pH1- 10 E‘l— '6 175 6 -~ La .
- -(-6) = pendiente calculada se
MIL-MU-CON-02 — 7-10 56.33 mVIpH encuentra en el rango eslablecido
pH2= 7 E»= -175 por el fabricante (50-60 mV/pH)
pH:= Ei=
pHa= Ex=
* Para realizar el calculo de la pendiente aplicar la siguinte formula:
Dénde:
E,=Lectura de pH obtenida en mV (7,00) Ez —E
E,=Lectura de pH obtenida en mV (4,00 6 10,00) PENDIENTE = ————
pH; — pH;

pH,=Buffer de pH (7,00)
pH=Buffer de pH (4,00 6 10,00)

El rango de la

pendiente teorica del fabricante Conductronic modelo PC-18 es de 50 a 60 mV/pH

Realizo: Claudio Ryo Chavez Okada FIRMA VAP 4
Superviso: Ing. Edwing Yamazaky Ortega Franco FIRMA /
2de2 MU-PT-01F ED. 15
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ACREDITACION EMA




—
ACREDITA
~O) A
— MiLai, S.C. @
i _l——_[ LABORATORIOS MILAI@
- ( URsuLO GALVAN No. 62, CoL. LA Y
C.P. 91698, VERACRUZ, VER}%%

! | Como Laboratorio g os
4 De acuerdo con los requisitos establecido prma NMX-EC-17025-IMNC-
2018 (ISONIEC 17025:2017) para las activida evaluacion de la conformidad

_j I______l Acreditaci » AG-0126-013/09
Vige r del: 2009-12-01
Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017)

N i &
| El cumplimiento de los requjsits
ifita que el laboratorio cumple tanto los requisitos de

Qs _rgquisitos del sistema de gestién necesarios para que pueda
| entregar de forma consistehte_re$ultados técnicamente vilidos. Los requisitos del sistema de

o gestion de la Norme NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017) estdn escritos en un

( lenguaje que corre W cop las operaciones de un laboratorio y satisfacen los principios de la
Stemas de Gestion de la Calidad- Requisitos” y ademds son afines o sus

2

| ia Isabel Lopez Martinez o
_J Directora Ejecutiva P

NS
i g i) enfidad mexicano
LN Aeamedtae

)

(\ & '-‘n‘uln\“\‘ e
\) *18LP4750 de actualizacién de la norma de acreditacién a partir de 2019-01-31

Siempre que se presente este documento como evidencia de acreditacién, deberd estar acompanado del
anexo técnico,
m Para verificar el estatus de la vigencia de este certificado, consultar la pagina electrénica de la ema.

FOR-LAB-011-01

Y
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‘ﬁ};‘,;;.'\;,—""a
f’l‘}r‘ﬂ"j{;ﬂ entidad mexicona ACREDITema: SINONIMO DE CONFIANZA Y
wosh L N A de dcreditacion,a.c. COMPETENCIA TECNICA

mariano escobedo n® 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico

tel. (55) 91484300
WWW.ema.org.mx

MiLAl, S.C.
LABORATORIOS MiLAI

URSULO GALVAN No. EXT. 62, CoL. LAS BAJADAS, C.P. 91698 RUZ, VERACRUZ

%?:4 7025-IMNC-2018
ia_de ratorios de ensayo y de

Ha sido acreditado como Laboratorio de Ensayo bajo la nom

Mediciones directas y Fisicoquimicos

Norma y/o Método : ;
Prueba /\Kk) ) de Referencia Signatarios
2,3,456,7,8,9,

10, 11, 12, 13, 16,

Muestreo en aguas residuales. NMX-AA-003-1980 18,19, 20, 21, 22 y
23
Andlisis de agua - Medicién 'Ldgfs}sedimentables en
aguas naturales, residuales y re id?l/e/s\r)adas - Método de | NMX-AA-004-SCFI-2013 2,3y5
prueba.
Andlisis de agua - Medicién %@é‘,\ﬁ\z aceites recuperables AAONE. ]
en aguas naturales, resi,duai&e%\r sitiUales tratadas. NMH-AA-005-SCRI2013 23Y%
@2 Y 2,3,4,56,7,89,
Andlisis de agua - erjnacion de materia flotante en AAOR. i 10, 11, 12, 13, 16,
aguas residualeMeéﬁatadas - Método de prueba NMX-AA-006-SCFI-2010 18.19,20 21. 22y
i 23

Anédlisis de a ug‘\@gﬁc' n de la Temperatura en aguas 21’03' 14;’ 51'26 ! 173’ 81'69‘
naturales, iduales esiduales tratadas - Método de| NMX-AA-007-SCFI-2013 A
18, 19, 20,21, 22y
prueba. N 23
N 2,3,4,5,6,7,8,9,

10, 11, 12, 13, 16,

Andlisis de agua - Medicion del pH en aguas naturales, NMX-AA-008-SCFI1-2016

residuales y residuales tratadas - Método de prueba. 18,19, 20,21, 22y
23
2,3,56,10, 11,12,
Muestreo en cuerpos receptores NMX-AA-014-1980 13,14, 15y 16
Andlisis de agua - Medicién de nitrégeno total Kjeldahl en
aguas naturales, residuales y residuales tratadas - Método de | NMX-AA-026-SCFI-2010 2,3y5
prueba
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Prueba

Norma y/o Método
de Referencia

Andlisis de Agua - Medicion de Demanda Bioguimica de
Oxigeno (DBOS5) en aguas naturales, residuales y residuales
tratadas - Dilucion y método de siembra - Método de prueba

NMX-AA-ozs-SCFI-zng

ﬁ\éays

Analisis de agua - Medicion de sélidos y sales disueltas en
aguas naturales, residuales y residuales tratadas - Método de
prueba.

NMX—AA—O34-S(’<F2@J,L

\\// 2,3y5

S

Anélisis de Agua - Determinacion de Acidez y Alcalinidad en
Aguas Naturales, Residuales Y Residuales Tratadas -
Método de Prueba

NG
NMX—M-O@%&I

2,3y5y16

Andlisis de Agua - Determinacién de Turbiedad en Aguas
Naturales, Residuales y Residuales Tratadas - Método De
Prueba

me@ /2001

2,3y5y16

Analisis de Agua - Determinacién de Color Platino Cobalto en
Aguas Naturales, Residuales y Residuales Tratadas - Método
de Prueba

Wweom

2,3y5y16

Anélisis de Agua - Determinacién de Dureza Total en Agu
Naturales, Residuales y Residuales Tratadas - Método/de
Prueba

2,3yb5y16

Analisis de Agua - Determinacién de Cloruros TOta(ei\er
Aguas Naturales, Residuales y Residuales Tratadazr-llﬂél&)
De Prueba

Im-Oﬁ-SCFIQOM
~

NMX-AA-073-SCFI-2001

2,3y5y 16

Andlisis de Agua - Medicion del lon Sulfat %
Naturales, Residuales y Residuales Tratad{(—éi\létbcﬂo

Prueba

NMX-AA-074-SCFI-2014

2,3y5y16

Analisis de Aguas - Determinacion de F oWguas
Naturales, Residuales y Residuales Tra ]

NMX-AA-077-SCFI-2001

2,3y5y16

Andlisis de agua - Medicion de la cond c\iv%g}ﬂéctrica en
aguas naturales, residuales y residuales tratadas< Método de

prueba.

NMX-AA-093-SCFI-2018

2,3 4,567,809,

10, 11, 12, 13, 16,

18, 19, 20, 21, 22 y
23

o
Espectrofotométricos UVN,!SIk\vp

Tratadas - Método de Prueha

Norma y/o Método ; .

érue\ de R(::‘erencia Signatarios
Determinacién de f é@ totab/por el método &cido
vanadomolibdofosforig\ guas naturales, residuales y| NMX-AA-029-SCFI-2001 2,3y5
residuales tratadas——
Andlisis de agu QM%ﬂéjé\n/de la demanda quimica de
oxigeno en aguas \naturales, residuales y residuales tratadas
- Determinagién\d Ll.n%ie e de la demanda quimica de NRX-AA-030/2-8CFI-2011 22y
| oxigeno-meftodo de sellado a pequefia escala.
Andlisis de\:‘n&:s -/Determinacién de Sustancias Activas al
Azul De Metile AAM) en Aguas Naturales, Potables, | NMX-AA-039-SCFI-2001 2,3,5y16
Residuales y Residuales Tratadas - Método de Prueba
Andlisis de agua - Medicién de cromo hexavalente en aguas
naturales, salinas, residuales y residuales tratadas. Método | NMX-AA-044-SCFI-2014 2,3y5
de prueba.
Andlisis de Agua - Determinacién de Fenoles Totales en
Aguas Naturales, Potables, Residuales y Residuales| NMX-AA-050-SCFI-2001 2,3,5y16
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Norma y/o Método . .
Prusha de Referencia \ mgnalos
Determinacién de cianuros totales en aguas naturales, AANER. g
potables, residuales y residuales tratadas. HINBAA0RE- S0P 20}}1/ ik
Determinacion de nitratos en aguas naturales, potables, r— y \))
residuales y residuales tratadas. NMX-AALTS-SGF 2(80%\\ 2 3y%
Analisis de agua - Medicién de nitrégeno de nitritos en aguas
naturales, residuales, residuales tratadas y marinas - Método | NMX-AA-099-S }\ 2,3y5
de prueba
Espectrofotometria de Absorcién Atomica % /D
No to o ; :
Prueba é&lfe(e oia Signatarios
Analisis de agua - Medicion de metales por absorcion atémica \)
en aguas naturales, potables, residuales y residuales CFI-2016 13v5
tratadas - Método de prueba. (Cu, Cr, Zn, Cd, Pb, Ni, Hg, As, <"’5 3N
Al, Ba, Mn, Fe, Na)
Microbiologia /,\ w
> orma y/o Método i -
Prueba % \\5| de Referencia Signatarios
Analisis de agua - Enumeracién de organismos goliforries >
totales, organlsmos coliformes fecales (termotol NMX-AA-042-SCF1-2015 3y5
Método del nimero mas probable en tubos mulhpies\
Andlisis de agua - Medicion del nimero - s™de
helminto en aguas residuales y residuales . por| NMX-AA-113-SCFI-2012 3y5
observacién microscépica - Método de ppuqb
Determinacion de coliformes totales, f %5 es y\Escﬁenchla Estandar Methods 9223B 3y 5
coli por la técnica del sustrato cromogeéhi Modificado Colilert y
Andlisis de agua - Enumeracion de orga Em patogenos
enterococos fecales en aguas natura residuales, | NMX-AA-167-SCFI-2017 | 3,5, 15,16, 17y 18
residuales tratadas, salinas y coSteras - Método de prueba.

Signatarios Autorizados:

. Etsuko Okada

CENOO LN

. Edwing Yamazaky Ortega Franco
. Walfret Cervantes Gutiérrez

. Diana América Tecalco Martinez
. Maria Fernanda Ortiz Chavez

. Rosalva Ruiz Moreno

. ltzayana Cruz Elvira

. Juan Uriel Pérez Brisefio
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19. JesUs Natanael Ramirez Rojas
20. Suny Ramén Gonzalez

21. Paulina Diaz Gonzalez

22. Nicasio Morales Saravia

23. Efrén Osvaldo Villarreal Peinado

Por la entidad mexicana de acreditacion, a.c.

Atentamente,

Lt bty

Directora Ge

ACREDITema: SINONIMO DE CONFIANZA Y
COMPETENCIA TECNICA

NUmero de Ref.: 23LP1127
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Fecha
27 de julio de 2023

subdireccion General Técnica
Gerencia de Calidad del Agua

Asunto: Aprobacion.

Lic. Etsuko Okada

Representante Legal

Milai, S.C.

Laboratorios Milai

Ursulo Galvan No. Ext. 62, Col. Las Bajadas,
C.P. 91698, Veracruz, Ver.

Presente

Hago referencia a su escrito del 03 de mayo de 2023, recibido en ést a‘de Calidad del Agua de la
subdireccion General Técnica el 08 de mayo de 2023, asociado al tram YUA-03-004 “Aprobacion de
Organismos de Certificacion, Laboratorios de Prueba y Unidades de Verifi Ara propositos de evaluacion
de la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas en materia dé¢ a { o el escrito mediante el cual
solicité participar en la Prueba de Aptitud Técnica otorgada por d dridad, en virtud de que la Entidad

Mexicana de Acreditacion, A.C. otorgé a Milai, S.C., Laboratorios
fecha de 01 de diciembre de 2009 como Laboratorio de Ensa
EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017), para las actividade
Agua.

al cumplimiento de la norma NMX-
ion de la conformidad en materia de

Al respecto, le informo que una vez revisada la infor | e sustenta la capacidad técnica de Milai, 5.C,
Laboratorios Milai, como laboratorio de pruebas en lds™gto e ensayo de las Normas Oficiales Mexicanas
descritas, la que suscribe Q. Maria Margarita Dafne Lobalo alleros, en mi caracter de Gerente de Calidad del
Agua, conforme a lo dispuesto por los articulos 1°%(6%parrafos)segundo y tercero, 9°, fraccion |, 11 apartado “A”,
fraccion VI, inciso e, 14 fraccion XXXl y 57 del Reg la
que reforma, adiciona y deroga diversas disp0 icione>gdil Reglamento Interior de la Comisién Nacional del
Agua, publicados en el Diario Oficial de la Feq ioh 18s dias 30 de noviembre del 2006 y 12 de octubre de 2012,
y de conformidad con lo dispuesto en el Arcslo 3) Fraccion XIV de la Ley de Infraestructura de la Calidad,
publicada en el Diario Oficial de la Federgcién al1” de ulio de 2020 y de acuerdo a el tramite CONAGUA-03-004
“Aprobacién de Organismos de Certffi¢acion, Laboratorios de Prueba y Unidades de Verificacion para
propositos de evaluacion de la conformitiathg Normas Oficiales Mexicanas en materia de agua” promovida
por “Milai, S.C.,, Laboratorios Milai," para operar€omo laboratorio de pruebas en los métodos de ensayo, se le
otorga la aprobacién No.: CNA-GCA-2729 con vigencia del 04 de julio de 2023 al 21 de abril de 2025,

Con base en los Articulos 55 y 56 y
Federacion el 01de juliode payadevaluacion de la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas en materia
de analisis de calidad del
SEMARNAT-1997 y al Ar
Federacion el dia 14 d
parametros aprobados:

Parametros a

N i
Muestreo en agfé?fesid}a-l&/ NMX-AA-003-1980

Aqal|5|s de agu W?de =6lidos sedimentables en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - NMX-AA-004-SCFI-2013
Método de prueia. . a I ) o
ﬁr;;ﬁ;i;iassde agua ~dediefon de grasas y aceites recuperables en aguas naturales, residuales y residuales NMX-AA-ODS-SCE-2013

Continua.. \/Y" [a)
Avenida Insurgentes Sur nimero 2416, Colonia Copilco El Bajo, Alcaldia Coyoacan, Codigo Postal 04340, o
Cludad de México, Teléfono: 55 5174 4000 www.gob.mx/conagua 4 z.mrz.gu
Francisco
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nalisis de agua - Determinacion de materia flotante e'ﬂiaguag residuales y residuales tratadas - Método de
prueba.

NMX-AA-006-SCHI-2010

Analisis de aglna - Medicion de la Temperatura en ag"uas naturales, residuales y residuales tratadas - Metodo
de prueba.

MMX-AA-007-SCHI-2013

Analisis de agua - Medicion del pH en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - Método de prueba,

Muestreo en cuerpos receptores,

NMX--M—OOS—SCFI—ZO]G

Analisis de agua - Medicion de nitrégeno total Kjeldhal en aguas naturales, residuales y residuales tratadas -
Método de prueba.

MNMX-AA-O14-1980
Nﬁ\x\%fzau F1-2010

Analisis de Agua - Medicién de Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs) en aguas naturales, residuales y
residuales tratadas - Dilucion y método de siembra - Método de prueba.

/—W\Q%&SCFI-ZOE

Determinacion de fosforo total por el métada acido vanadomolibdofosforico er\-aguas naturales, residualgé(

M¥¥29—scpl-zoo1

residuales Lratadas. N . :
Analisis de agua - Medicion de la dermanda quimica de oxigeno en aguas naturales, residuales y residua
tratadas - Determinacion del indice de la demanda quimica de oxigeno - método de tubo sellado
escala.

a{ae@\N}/AAOEOIZ-SCFI—ZOH !

Método de prueba.

i IR  — -
Analisis de agua - Medicion de solidos y sales disueltas en aguas naturales, residuales y residuales b‘it\s\d?/\“aMX—AA—UQSIrSCH-ZO]5

Analisis de Agua - Determinacion de Acidez y Alcalinidad en Aguas Naturales, Residua
Tratadas - Método de Prueba.

NMX-AA-036-SCFI-2001

Y Residﬁss
o N
Analisis de Agua - Determinacion de Turbiedad en Aguas Naturales, Residuales y Regsidua Travadés -
Método De Prueba

NMX-AA-038-SCFI-2001

Analisis de agua - Determinacion de sustancias activas al azul de metileno (SAAJA)/en agyad naturales,
potables, residuales y residuales tratadas - Método de prueba

NMX-AA-039-SCFI-2001

Analisis de agua - Enumeracian de organismos coliformes totales, organism s “sglifofrffes fecales
{termotolerantes) - Método del nimero mas probable en tubos multiples. TN

NMX-AA-042-5CF1-2015

Analisis de agua - Medicién de cromo hexavalente en aguas naturales, salinas, e@al residuales tratadas,
Método de prueba.

NMX-AA-044-5CF1-2014

Analisis de Agua - Determinacion de Color Platino Cobalto en Aguas Majirates, siduales y Residuales
Tratadas - Método de prueba,

MMX-AA-045-SCFI-2001

Analisis de agua - Determinacion de fenoles totales en aguas natughlg,

ha{es, residuales y residuales
tratadas. - Método de prueba.

NMX-AA-050-SCFI-2001

F
Analisis de agua - Medicion de metales por absorcion atémica ehw\gg\g\r;:atﬁ;afes. potables, residuales y
s, ABay

NMX-AA-051-5CFI-2016

residuales tratadas - Método de prueba. (Cu, Cr, Zn, Cd, Pb, NLZ& n, Fe, Na)

alin oL
Determinacion de cianuros totales en aguas naturales, potabldg, regi les y pesiduales tratadas,

NMX-AA-058-SCF1-2001

Analisis de Agua - Determinacion de Dureza Total en Agu atwyahes, Residuales y Residuales Tratadas -
Método de prueba.

NMX-AA-072-SCFI-2001

Analisis de Agua - Determinacion de Cloruros Totales e uas NatWyales, Residuales y Residuales Tratadas -
Método de prueba. N

NMX-AA-073-SCFI-2001

Anélisis de agua - Medicién del fon sulfato en agw?@}uales ¥ residuales tratadas - Método de

prueba.

NMX-AA-074-SCFI-2014

Andlisis de agua - Determinacion de Fluoruros en{A&\uas Nalf:iales. Residuales y Residuales Tratadas.

NMX-AA-077-SCFI-2001

Determinacidn de nitratos en aguas naturales, pot\d{M}?ﬁafes y residuales tratadas.

NM;—AA—O'?BvSCFI-ZOOI

Andlisis de agua - Medicion de la conductividad eléctricaan aguas naturales, residuales y residuales tratadas
- Método de prueba.

NMX-AA-093-5CFI-2018

5 e
Analisis de agua - Medicion de nitrogdna.de nitrtes en aguas naturales, residuales, residuales tratadas y
marinas - Métado de prueba.

NMX-AA-099-SCFI-2021

Analisis de agua - Medicion del nirpero de WWYeybs de helminto en aguas residuales y residuales tratadas por
observacion microscopica - Métodbgdeprueia.

NMX-AA-113-5CFI-2012

Analisis de agua - Enumeracign~de~org merhos patogenos: enterococos fecales en aguas naturales,
residuales, residuales tratadas/Sphgad\y cbgtepas - Método de prueba.

MMX-AAI67-SCFI-2017 |

:

Avenida Insurgentes Sur niimero 2416, Colonia Copilco El Bajo, Alcaldia Coyoacan, Cédigo Postal 04340,
Ciudad de México. Teléfono; 55 5174 4000  www.gob.mx/conagua

N Y

mitido el dia 15 de mayo de 2023 con numero de aprobacion CNA-GCA-2677,
laboratorio realice a su acreditacion y ésta amerite actualizar el presente

: \(((C)

Firma al reverso.

P
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Sin otro particular le envio un cordial saludo.

Atentamente

() MGl AL

Q. Maria Margarita Dafne'Lobato Calleros

Gerente de Calidad del Agua

Cc.ep.-

Secretarfa Particular de la SGT. - Pte.
Archivo
HIFMM / MMDLC / AVM /:ilis /2023

Dr. Humberto Juan Francisco Marengo Mogollon, Subdirector General Tecnicy, 74
M. en C. Alicia Vazquez Martinez, Subgerente de la Red Nacional de Medicion lidad del Agua. - Pte.
Q.F.B. Claudia Cardona Rosas, Jefe de Proyecto de Operacion del Labafatqrio Nadjohal de Referencia. - Pte.
Biol. Jonathan Jhair Duran Sotelo, Jefe de Proyecto de la Red Nacional de Meniyopeo. - Pte,

Avenida Insurgentes Sur nimero 2416, Colonia Copilco Ef Bajo, Alcaldia Coyocacan, Codigo Postal 04340, .l:. . \ ) 2023
Ciudad de México, Teléfono: 56 5174 4000  www.gab.mx/conagua 1 gl "“.2
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