LABORATORIOS

No. DE INFORME: M I L'348’ 25

INFORME DE RESULTADOS
CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ATENCION A: C.P. GABRIEL HERNAN TOVAR DE LA FUENTE
DIRECCION: RIO PANUCO SN , COL. LONGORFA REYNOSA , TAMAULIPAS
LUGAR DE MUESTREO: INFLUENTE PTAR 01 o = S
DIRECCION: CALLE CALANDRIAS SIN COL. NUEVO TAMAULIPAS C P 8&595 REYNOSA, TAMAULIPAS
PUNTO DE MUESTREO: INFLUE.NTE PTAR 01

DESCRIPCION DE LA MUESTRA: MUESTRA TURBIA. ' y :
LIMITES MAXIMOS PERMS!BLES (Rlos TIPO B) USO PUBL!CO URBANO NOM-GD1—SEMARNAT—199&
No. DE TOMAS: & 8 - gaa ik PLANMM?&O PM-6722

CODIGO DE MUESTRA: AR25-0348 Iy B EO: 18 DE MARZO DE 2025
SIGNATARIO DE Mues:rnen: ‘Amulfo Luis Palamos Garcia
REFERENCIAS DE MnEsmﬁo' NMX-AA-003-1980
PERIODO DE ANAl,ms - '

MATERIA FLOTANTE - - NMX-AA-006-SCFI-2010
T ' Ausente |
Ausente
2000 NO EXCEDE
- - e : 2000 NO EXCEDE
Coliformes Fecales de 6 Tomas* . mxmcn—zns NMP/100mL - e
2000 EXCEDE |
35 25 NO EXCEDE
Grasas y Aceites compuesta de 6 tomas® | NMX-AA-Q05-SCFI-2013 | mgl  [— ==z g ?‘_3; g L. m
1835 | 504 | 2406 | 2 |
~ 2135 518 2321 25 NO EXCEDE
FECHA DE EMISION: 30 DE MARZO DE 2025
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE AL PRODUCTO ANALIZADO
POR LABORATORIOS MILAI PROPIEDAD DE NOZOMI S Péag. 13
ESTE INFORME DE RESULTADOS ES uumvuopusnesmmonmo
TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTORIZACION EXPRESA CODIGO EDICION
GC-PC-12F-1 1
LABORATORIOS CONTACTO
Ursulo Galvan #62 Col. Las Bojadas Tel. 2299252423, 2299252104

ostira ek g Caorrenatencinn@miloise com my



No. DE INFORME: M l L"348’25

PARAMETRO

METODO DE ANALISIS

UNIDAD RESULTADO ANALISTA LIMITE | DIAGNOSTICO | AA
Coliformes Fecales de 6 NMX-AA-042-SCFI-2015 NMP/100mL 1850 ICE 2000 NO EXCEDE 1
Tomas*
Huevos de Helminto* NMX-AA-113-SCFI-2012 HL <1 ICE 5 NO EXCEDE 1
Demanda Bioguimica de NMX-AA-028-SCFI-2021 mg/L 208.8+1.077 ICE 150 EXCEDE 1
Oxigeno*
Grasas y Aceites NMX-AA-005-SCFI-2013 mg/L 22.9308+9.78 cCJ 25 EXCEDE 1
compuesta de 6 tomas*
Nitrogeno Total Kjeldhal*| NMX-AA-026-SCFI-2010 mg/lL 10.19242.806 CccJ N.A NO NORMADO 1
Nitrogeno Total* NMX-AA-026-SCF1-2010 mg/L 10.302 ccJ 60 NO EXCEDE 1
Solidos Sedimentables* NMX-AA-004-SCFI-2013 muL 17 ccJ 2 NO EXCEDE 1
Solidos Suspendidos NMX-AA-034-SCF1-2015 mg/L 221.00+0.0069 ccJ 125 EXCEDE 1
Totales*
Cianuros Totales** NMX-AA-058-SCF1-2001 mg/L <0.020 sC 2 NO EXCEDE 15
Demanda Quimica de NMX-AA-030/1-SCFI-2012 mg/L 425 sC N.A NO NORMADO 15
Oxigeno™
Fosforo Total** NMX-AA-029-SCFI-2001 mg/L 6.38 sC 30 NO EXCEDE 15
N-Nitratos** NMX-AA-079-SCF1-2001 mg/L <0.100 sC N.A NO NORMADO 15
N-Nitritos** NMX-AA-099-SCF1-2021 mg/L <0.010 sC N.A NO NORMADO 15
Arsénico Total* NMX-AA-051-SCF1-2016 mg/L < 0.0050+0.0011 CcCJ 02 NO EXCEDE 1
Cadmio Total* NMX-AA-051-SCF1-2016 mg/L < 0.0200+0.0052 ccJ 02 NO EXCEDE 1
Cobre Total* NMX-AA-051-SCFI-2016 mg/L < 0.2000+0.051 ccJ 6 NO EXCEDE 1
Cromo Total* NMX-AA-051-SCF1-2016 mg/L < 0.2000+0.0453 ccJ 1 NO EXCEDE 1
Mercurio Total* NMX-AA-051-SCFI-2016 mg/L < 0.0010+0.00025 ccJ 0.01 NO EXCEDE 1
Niquel Total* NMX-AA-051-SCFI-2016 mg/L < 0.4000+0.0888 ccJ 4 NO EXCEDE 1
pH* NMX-AA-008-SCFI-2016 Unidad de pH 7.240.051 ALPG 5-10 NO EXCEDE 1
Plomo Total* NMX-AA-051-SCF1-2016 mg/L < 0.1000+0.0181 CcCcJ 04 NO EXCEDE 1
Temperatura* NMX-AA-007-SCFI-2013 o & 25405 ALPG 40 NO EXCEDE 1
Zinc Total* NMX-AA-051-SCF1-2016 mg/L < 0.2000+0.0458 ccJ 20 NO EXCEDE 1
FECHA DE EMISION: 30 DE MARZO DE 2025
B e A IS AMCAVENTE o PROUCTO MUALzA00 Pag. 20
T O OTAL & PARGIALMENTE SIN SUTOR A s CODIGO EDICION
GC-PC-12F-1 1
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LABORATORIOS

no. b INForme: MIL-348/25

NOTAS:
-(*") SERVICIO DE ANALISIS SUBCONTRATADO (SC) CON UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EMA Y APROBADO ANTE CONAGUA.
~(N.A.) NO APLICA.
-< LIMITE DE CUANTIFICACION.
-CONSIDERAR LAS UNIDADES DEL GASTO, CAUDAL EN Us AT
-LA DECLARACION DE CONFORMIDAD SE HIZO DE ACUERDO CON LA Esﬂﬁchnmﬂnes DE LA Nom mamr 1996 Y APLICANDO LA REGLA DE DECISION INDICADA POR
EL CLIENTE (VALOR DEL RESULTADO OBTENIDO CONTRA ESPECIFICACION=EXCEDE/NO EXCEDE), ESTA nnmmm DE CONFORMIDAD ES DE CARACTER INFORMATIVA Y NO
SUSTITUYE LA DECLARACION DE CONFORMIDAD QUE LA AUTORIDAD EN LA MATERIA DESIGNE/APLIQUE.
-LOS COLIFORMES FECALES SON EL RESULTADO DE LA MEDIA GEOMETRICA DE LOS VALORES OBTENIDOS DEL mrsla DE cADAUNA DE LAS MUESTRAS SIMPLES TOMADAS PARA
FORMAR LA MUESTRA COMPUESTA. PARA COLIFORMES FECALES, PRUEBA PRESUNTIVA EN CALDO LACTOSADO, INCUBACION 24 A 48 £ 3 HORAS A 35+ 05 °C Y PRUEBA
CONFIRMATIVA EN CALDO EC, INCUBACION 24 +2HORAS A 44105 °C.
-PARA OBTENER LOS RESULTADOS. DE GRASA Y ACEITES SE PONDERAN LOS VALORES OBTENIDOS CON stpecro AL GAs‘ro wu.mmm PUNTUAL DE LAS MUESTRAS SIMPLES
EN CUMPLIMIENTO A LA NOM-001-SEMARNAT- 1996/NOM-001-SEMARNAT-2021. .
NTERPRETAR EL PUNTO() COMO UN SIGNOG DECIMAL DE ACUERDO A LA NOM-008-SE-2021 : i _ 1

-EL VALOR QUE PRECEDE AL suauo t CDRRESPONDE ‘AL VALOR DE INCERTIDUMBRE EXPRESADA CON FACTOR DECOBEIHW 'APRQX!MABAMENTE 95% DE NIVEL DE
CONFIANZA) y
ALCANCE ACREDITADO {M}' : ;
-1 LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR mac ‘CON ACREDITACION No..IB-MZG-O‘ISIODW A PARTIR DEL 01 DE WE DE 2008 mno POR CONAGUA.
-15 DETERMINACIONES REALIZADAS POR < LABORAT! EXTERNO CON ACREDITACION EMA No.AG-0588-063/14 (AGUA) \nGEmE A PARTI - DE AGOSTO DE 2014 Y CON
APROBACION No. CNA-GCA-2885 DE CONAGUA VIGENTE

REPRESENTANTE LE%AL  REPRESEN
Y SIGNATARI/ANTE LA &

FECHA DE EMISION: 30 DE MARZO DE 2025

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME OORRESPOM}EN UNICAMENTE AL PRODJCTO ANALIZADO

ESTE fI'FORME DE RESULTADOS ES UNICO Y%DP?JEEDE SER REFRODUGDO Pég. M
TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTORIZACION EXPRESA CODIGO EDICION
GC-PC-12F-1 1
LABORATORIOS CONTACTO
Ursulo Galvén #62 Col. Las Bajadas Tel. 2299252423, 2299252104

L e R T nmrenntencinn@milaic~ ~Arm ey



