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PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANALISIS FiSicOoQuIMICOS
AGUA POTABLE
ENERO 2019

RESULTADOS EN MG/LT
FECHA 2|3 (4|7 |8|9|10]|1|14]|15|16 |17 | 18 | 21 | 22 |23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 mﬂﬁ PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U 4.2 4.8 49| 50/ 50/ 50 47| 46 48] 50 50/ 49 50, 50| 49| 50 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0] 5NTU. 49
PH 7.6 7.6 74 75| 74| 72| 74| 17 7.2 7.2 74 74 7.2 74 7.2 .T__ 7.3 7.4 7.2 7.2 ._...uL 7.2] 6585 74
ALCALINIDAD TOTAL] 112] 112 112 112 104] 118| 114| 116] 108f 110 110f 114 118] 116 112 112 ._._QL 118 108 112 122 126 113.7

EZA TOTAL 306 312 304] 316] 320 326| 314| 322| 332] 330] 334| 340 u..a_ 346] 340| 336 uwm_ 336] 320 340| 340| 334B00MG/LT 3287

190 214] 202| 201] 205| 211 190] 212] 211] 223] 205| 215 212| 180 209| 217 mom_ 2061 2101 210f 207] 202pPS50MG/LT 206.3 {
CLORO RESIDUAL 15 1.5 15| 15 1.0 1.3 1.5 1.4 1.4 1.4 1.1 14 15 13 1.5 1.5 1.5 1.3 1.5 1.5 1.3] 1.5 14 W
DUREZADE CALCIO) 188] 190 192] 176] 186] 188| 204| 204| 214] 198] 206| 210 NS_ 226] 210 186| 216] 200] 2104 228 218] 200 202.5 ,
D. DE MAGNESIO 118] 122| 112] 140| 134] 138] 110[ 118] 11 132 128] 130 ._an_ 1201 130] 150 dma— 136] 110] 112] 122] 134 126.2
SDT 594| 5B9| 567 625| 627] 620 595| 617] 624] 619] 689| 640| 657| 664 632] 596 581 578| 587 573 571 S576[1000 MG/LY 6100
AUTORIZO:
RES| LE DE LABORATORIO

Rio Panuco S/N, esq. José de Escandon

Col. Longoria
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México




