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PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANALISIS FISICOQUIMICOS

AGUA CRUDA
FEBRERO 2019
RESULTADOS EN MGALT
FECHA 1 1| 5|6 |7 |8 |11 |12]|13|14 |15 |18 |19 |20 |21 |22 | 25|26 |27 | 28 Mwua PROMEDIO
TURBIEDAD N T U | 128] 17.1] 158] 153| 151 17.0] 152| 17.0| 17.6] 152 90 11.3] 121 154] 128 14.0 _u.cL 87| 117] 5NTU. | 14.0
PH 76| 76| 76| 75| 76| 76| 75| 76| 77| 77| 76| 76| 76| 76| 76| 78 q.m_ 74| 76| 6585| 76
ALCAUNIDAD TOTAL  130] 134] 134] 134] 134) 110 134) 130| 134] 134| 126] 124| 104] 134| 120] 130/ 130] 136| 136 128.8
DUREZA TOTAL 300f 300 336 330 340/ 300| 300/ 300] 310 314] 282] 304] 310 312| 296| 302| 294| 312| 300p0OMGAY 307.5
CLORUROS 164] 191| 210| 196| 224| 170] 174| 185| 187| 195| 168 194| 189 119] 185 180| 179 225| 185psomGA] 185.3
DUREZADE CALCIC)  208] 190] 216] 226 240 210] 190| 210f 210] 212) 200| 212 212| 222| 200[ 190] 206| 232| 202 209.8 7.
D. DE MAGNES| 94 110] 120/ 104/ 100/ 90| 110] 96| 100 102) 82 92) o8 o90f 96/ 112] 88 80[ 98| 98.0 : \.w,.h__. .....&.‘.m‘.,,“\,.../_‘.f
SDT 735| 720] 729| 715] 727] 586| 549] 597| 615 593| 605| 543| 575 556| 548] 526| 528| 546 mna_,So meLl 6064 | ¢ ..f,. e _m”..»...

AUTORIZO:
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Rio Panuco S/N, esq. José de Escandén
Col. Longoria

Cd. Reynosa, Tamaulipas, México
www.comapareynosa.gob.mx



