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2018 - 2021 REYHOSA

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANALISIS FiSicoQuiMICOS

AGUA CRUDA
MARZO 2020
RESULTADOS EN MGAT
FEGHA: 2134|669 |10 |11 [12|13|17 |18 |19 |20 |23 | 24| 25| 26| 27 | 30 | 31 1'*‘2?}‘3; -
TURBIEDAD N.T.U. 121 | 103 | 11.2 8.5 10.0 | 149 | 125 | 16.1 124 | 140 | 228 | 270 242 | 335 | 37.0 | 400 | 339 231 )| 342 | 659 | 505 5NTU. 247
P 1.3 7.2 7.4 ?.4 75 6.9 74 75 72 7.4 7.3 7.4 7.4 71 7.3 75 7.6 7.4 75 75 7.4 6,585 7.4
ALCGALINIDAD
TOTAL 128 132 112 120 118 122 122 114 108 104 116 120 110 118 118 118 110 130 122 130 124 118.9

1
DUREZA TOTAL 318 | 302 | 312 | 310 | 336 | 288 | 310 | 300 | 202 320 | 318 | 304 | 302 | 3062 | 300 | 202 | 324 | 300 294 | 320 | 284 500 MGILT|  306.1

DUREZA DE CALCIC 216 | 210 | 182 | 222 | 182 | 182 | 202 | 210 172 | 192 | 184 | 186 | 194 | 188 | 176 | 212 | 186 192 | 200 | 196 | 182

193.6
D. DE MAGMESIO 102 92 130 88 154 | 108 | 108 | 90 120 | 128 | 134 | 118 | 108 | 114 | 124 | 80 132 | 108 | 94 124 | 102 . 1125
CLORUROS 208 | 178 | 191 | 173 | 181 | 179 | 172 | 170 | 180 179 | 177 | 160 | 168 | 179 | 172 | 158 | 171 | 175 | 175 160 | 250 250 MGILT| 178.9
SDT 591 |1 576.5( 512 | 513 | 568.5| 536 | 490 | 550 5455 5445)| 596 | 483 | 482 | 482 | 735.5| 720.5| 615.5| 540 | 547 559 | 616 1000 MGILT| 5621

AUTORIZO:

ILEERMO NAVA LUJANO
OR DE CALIDAD DEL AGUA
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Cd. Reynosa, Tamaulipas, México
www.comapareynosa.gob.mx



