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CONAGUA INFORME DE RESULTADOS

COMISION RACIONAL DEL AGUA
LARORATORIOS

CNA-GCA-2043 CALIDAD ¥ PRECISION EN LOS RESUITADOS,
VIGENCIA: 20 DE FEBRERQ DE 2021 No. DE INFORME: MIL-537/20
PARAMETRO METODO DE ANALISIS UNIDAD RESULTADO LIMITE DIAGNOSTIGO
Coliformes Fecales de 6 Tomas* NMX-AA-042-5CF1-2015 NMP/H0OOmML <3 2000 NQ EXCEDE
Huevos del Helminto* NMX-AA-113-8CF1-2012 HIL CERO 5 NQ EXCEDE
Cianuros Totales* NMX-AA-058-SCF{-2001 mg/L <0.0198 2 NO EXCEDE
Demanda Bioguimica de Oxigeno* NMX-AA-028-SCFI-2001 mg/L < 4.08 150 NO EXCEDE
Demanda Quimica de oxigeno* NMX-AA-030/2-SCFI-2011 mg/L. <10 N.A. NGO NORMADO
Fosfaro Total* NMX-AA-029-SCF1-2001 mg/L < 0.56 30 NO EXCEDE
Grasas y Aceltes compuesta de 6 tomas * NMX-AA-005-SCF|-2013 mg/l. <575 25 NO EXCEDE
N- de Nitratos™ NMX-AA-079-SCF1-2001 mg/l. < 0.094 N.A. NO NORMADO
N- de Nitritog* NMX-AA-088-SCF|-2006 mg/L <0.019 N.A. NC NORMADO
Nitrogeno Total Kjeldhal* NMX-AA-026-SCFl-2010 mg/L <0.43 N.A. NOC NORMADO
Nitrdgeno Total* NMX-AA-026-SCFI-2010 mgiL 0.643 60 NO EXCEDE
Solidos Sedimentables* NMX-AA-004-SCFI-2013 miL <0.1 2 NO EXCEDE
Solidos Suspendidos Totales* NMX-AA-034-SCFI-2015 mg/L <2.20 125 NO EXCEDE
Arsénico* NMX-AA-051-SCF1-2018 mg/L < 0.00500 0.2 NO EXCEDE
Cadmio™ NMX-AA-051-SCFI-2016 mg/L <0.0108 0.2 NQ EXCEDE
Cobre* NMX-AA-051-SCFI-2016 mg/L < 0.1997 6 NQ EXCEDE
Cromo* NMX-AA-051-SCFI-20186 mgil. <0.1999 1 NO EXCEDE
Mercurio* NMX-AA-051-SCF1-2016 mg/l. < 0.00098 0.01 NQ EXCEDE
Niguel* NMX-AA-051-SCF|-2016 mgiL <(.3998 4 NO EXCEDE
Plomo* NMX-AA-051-SCFI-2016 mg/L <0.1325 0.4 NO EXCEDE
Zing* NMX-AA-051-8CFI1-2016 mg/L <0.1994 20 NO EXCGEDE

NOTAS:

-LCS COLIFCRMES FECALES SON EL RESULTADC DE LA MEDIA GEOMETRICA DE LOS VALGRES GRTENIDGS DEL ANALISIS DE GADA UNA DE LAS MUESTRAS SIMPLES TOMADAS PARA FORMAR LA MUESTRA COMPUESTA. 7 PARA
GCOLIFORMES FECALES, PRUESA PRESUNTIVA EN CALDG LACTOSADD, INCUBAGION 24 A48 + 3HORASA 351 0,5 °C Y PRUEBA CONFIRMATIVA EN CALDOC EC, INCUBACION 2412 HORAS A 44105 °C.

-PARA DEMANDA QUIMICA DE OXIGENGC, DE AGUERDO A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. DESCARGAS PREPONDERANTEMENTE BICDEGRADABLES

-PARA OBTENER LOS RESULTADOS DE GRASA Y ACEITES SE PONDERAN LOS VALORES OBTENIDOS CON RESPECTO AL GASTO VOLUMETRICO PUNTUAL DE LAS MUESTRAS SIMPLES EN CUMPLIMIENTQ A LA
NOM-001-SEMARNAT-$996.

-E1pH es el resullado del p: dio del t 3 alafemperatt lada con una inceridumbre de 0.03 unidades de pH a un nivel da conkanza del 93% y un factor de cobertura de K=2

-NTERPRETAR EL PUNTO(.) COMO UN SIGNO DECIMAL DE ACUERDO A LA NOM-008-SCFI-2062

-EL LABORATORIO MILAIL $.6. NO DETERMINA LA REGLA DE DECISION YA QUE NO SE HACE DECLARACION DE LA CONFORMIDAD A MENOS DE QUE EL CLIENTE LO SCLIGITE O UNA AUTORIDAD O DEFENDENCIA PARA LO CUAL EL
CLIENTE O LA AUTORIDAD PRESCGRIBEN LA REGLA DE DECISION.

{JLABORATORIO BE ENSAYO ACREDITADO PCR EMA A.C. CON No. DE ACREDITACION AG-0126-013/09 VIGENTE A PARTIR DEL 2009/12/0f APROBACION CONAGUA No. CNA-GCA-2043, Vigencia : del 24 de abril de 2019 &l 20 de febrero de

Bsks | .

LIC. ETSUKO OKADA
REPRESENTANTE LEGAL

LOS RESULTADOS DE ESTE REPCRTE CORRESPONDEN UNICAMENTE AL PRODUGTC ANALIZABO, ESTE INFORME OE RESULTADOS ES UNICO ¥ NO PUEDE SER REPRODUCIDO TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTGRIZACION EXPRESA DE MILAL §.C.

MAIN OFFICE: URSULO GALVAN NO. 62 COL. LAS BAJADAS JAPAN OFFICE: 3F YAMAZAKI BLDG 1-12 ISHIKAWACHO NAKA KU
C.i7.91698 VERACRUZ, VER., MEXICO CONM. TEL/FAX (229)925 YOKOHAMA, JAPAN TEL, B1 (45) 681-3665 FAX 81 (45) 681-3651
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