EMPRESA: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,
TAMAULIPAS

INSTALACION: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES No. 1 (EFLUENTE)

ATENCION: MGA. PRISCILA LEIJA McDONALD
cODIGO DE

MUESTRA: AR20-2460

No. DE

INFORME: MIL-2221/20

NORMA DE NOM-001-SEMARNAT-1996
REFERENCIA:

REFERENCIA: REQUISICION No. 50405.




CONAGUA

COMISION NACIONAL DEL AGUA

INFORME DE RESULTADOS

A Waters Company
faboratory of Excellence

No. DE INFORME: M I L'2221 120

EMPRESA: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE'Y ALCANTARILLADG DEL MUNIGIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.
ATENCION A: MGA. PRISGILA LEIJA MCDONALD
DIRECCION: CALLE CALANDRIAS S/N, COL. NUEVO TAMAULIPAS, CP. 88595, REYNOSA, TAMAULIPAS

LUGAR DE MUESTREOD:
PUNTO DE MUESTREO:

DESCRIPGION DE LA MUESTRA:
LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES: (RIOS TIPC B) USO PUBL

EFLUENTE PTAR 01
EFLUENTE PTAR 01
MUESTRA TRANSPARENTE, SIN OLOR

ICO URBANGO NOM-001-SEMARNAT-1986 P.D.

031220

No. DE TOMAS: 8 PLAN DE MUESTREO: )
CODIGO DE MUESTRA: ARZ0-2460 FECHA DE MUESTREO: {3 DE DICIEMBRE DE 2020
SIGNATARIO DE MUESTREO: Candido Rojas Ramon FECHA DE RECEPCION: 04 DE DICIEMBRE DE 2020
REFERENCIAS DE MUESTREQ: NMX-AA-003-1980
PERIODO DE ANALISIS: 04 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020
| PARAMETROS DE MUESTREO
PARAMETRO METODO DE ANALISIS UNIDAD  HORA GASTO RESULTADO LIMITE DIAGNOSTICO
07:00 ¢ * 11 40 NO EXCERE
i 10:00 * 11 40 NG EXCEDE
N o o 1300 * 12 40 NO EXCEDE
TEMPERATURA NMX-AA-LOT7-SCFI-2013 e C e - 5 0 NG EXCEDE
B 19:00 = * 9 40 NO EXCEDE
22:00 - * 7 40 NGO EXCEDE
0700 * 7 5a10 NO EXCEDE
) B 10:00 * 74 5aid NO EXCEDE
g R 13:00 . 74 5a il NO EXCEDE
pH NMX-AA-008-SCFI-2016 | UNIDAD de pH 160 n 75 a0 NG EXCEDE
19:00 * 7.5 5ai0 NO EXCEDE
22:00 * 7 5a10 NO EXCEDE
07:00 - * 2013 N.A. NC NORMADO
i : 10:00 * 2022 N.A. NO NORMADG
i R o 13:00 * 2015 N.A. NO NORMADO
CONDUCTIVIDAD NMX-AA-093-SCFI-2018 pSfem 600 = 5654 T O NORMWADD
19,00 * 2046 N.A, NO NORMADO
22:00 * 2018 N.A. NO NORMADO
07:00 * Ausente Ausante NO EXCEDE
10:00 * Ausente Ausante NO EXCEDE
13:00 * Ausenle Ausente NO EXCEDE
MATERIA FLOTANTE NMX-AA-006-SCFI-2010 ADIMENSIONAL 1500 5 Alzonio Alicerte NOEXCEDE
16:00 B Ausente Ausente NO EXCEDE
22:00 * Ausente Ausenie NO EXCEDE
' 07.00 - <3 2000 NO EXCEDE
- ~10:00 * <3 2000 NO EXCEDE
) : N 13:00 * <3 2000 NGO EXCEDE
Coiiformes Fecales de 6 Tomas NMX-AA—Q42*SCFI-2D15 NMP/100mbL 7500 < =3 2000 NG EXCEDE
ERRER 19:00 * <3 2000 NO EXCEDE
SIS TEINE 22,00 * <3 2000 NO EXCEDE
07:00 761 <575 25 NO EXCEDE
_ . 10:00 756 - < 5,76 25 NO EXCEDE
" g - 13:.00 767 < 5,75 25 NO EXCEDE
Grasas y Aceites compuesta de 6 tomag NMX-~AA—005—\§CFL2013 mgiL 1600 S —E7E 55 NG EXCEDE
! ’ 19:00 788 <575 25 NO EXCEDE
22:00 779 < 5,75 25 NO EXCEDE
'FECHA DE EMISION: 18 DE DICIEMBRE DE 2020
LOS RESULTADOS DE ESTE REPORTE CORRESPONDEN UNICAMENTE AL PRODUCTO ANALIZADO Pag. 1/2
£STE INFORME DE RESULTADOS ES UNICO Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO
TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTCRIZAGION EXPRESA DE MILAI, 5.C. CODIGO EDICION
GC-PA-04F-1 1

LABORATORIOS .

Ursulo Galvdn #62 Col. Las Bajadas

Veracruz, Ver. CP, 914698

CONTACTO

Tel. 2299252423, 22_99252104
Correo: atencion@milais¢.com.mx




No. DE INFORME: MILwZZZ"le

r

PARAMETRO METODO DE ANALISIS UNIDAD RESULTADO LIMITE DIAGNOSTICO
Coliformes Fecales de 6 Tomas* NMX-AA-042-SCFI-2015 NMPGOmL <3 2000 NO EXCEDE
Huevos de Heiminto® " NMX-AA-113-SCF1-2012 ML CERO 5 NO EXCEDE
Cianuros Totales® NMX-AA-058-SCFI-2001 mgil. <(.0198 2 NO EXCEDE
Bemanda Bioquirnica de Oxigeno* NMX-AA-028-SCFI-2001 mgfit. <409 150 NO EXCEDE
Demanda Quimica de oxigeno® NMX-AA-030/2-SCFI-2011 mg/fl. <10 NA NO NCRMADO
Fosforo Total* NMX-AA-029-SCF1-2001 mg/L < {.56 30 NO EXCEDE
Grasas y Aceites compuesta de 6 fomas * NMX-AA-005-SCF1-2013 mgit. <575 25 NO EXCEDE
N- de Nitratos* NMX-AA-079-SCF(-2001 mgiL < 0.094 N.A, NG NORMADO
N- de Nitritos® NMX-AA-098-SCFI-2006 mg/L <0.019 N.A. NO NORMADO
Nitregeno Total Kjeldhal* NMX-AA-026-5CFI-2010 mgfi < 0.43 NA. NO NORMADO
Nitrégeno Totat* NMX-AA-026-SCFI-2010 mg/L 0.543 60 NO EXCEDE
Solidos Sedimentables® NMX-AA-0D4-SCF1-2013 ml/L < 8.9 2 NO EXCEDE
Solidos Suspendidos Totales* NMX-AA-034-SCFI-2015 mafl < 2,20 125 NO EXCEDE
Arsénico® NMX-AA-051-SCFI-2016 mgfl < 0,00500 0.2 NO EXCEDE
Cadmic* NMX-AA-061-SCF1-2016 mgfl. <0.0108 0.2 NO EXCEDE
Cobra* NMX-AA-051-SCFI-2016 mg/L <{(.1997 6 NO'EXCEDE
Croma* , NMX-AA-051-SCFI-2016 mgfi. <{.1999 1 NO EXCEDE
Mercurio™ NMX-AA-G51-SCFI-2016 mg/l < (.00098 0.1 NO EXCEDE
Niquel* NMX-AA-051-5CFI-2016 mg/L < (.3998 4" NO EXCEBE
Plomo* 7 NMX-AA-051-8CFI-2018 g/l <0.1325 0.4 NQ.EXCEDE
Zing* ] NMX-AA-051-SCFI-2016 mgft. <0.1094 20 NO EXCEDE
NOTAS: - -
105 COLIFORMES FECALES SON EL RESULTADC DE LA MEDIA GEOMETRICA DE LOS VALORES OBTENICOS DEL ANALISIS DE GADA UNA DE LAS MUESTRAS SIMPLES TOMADAS PARA
FORMAR LA MUESTRA COMPUESTA. PARA COLIFORMES FECALES, PRUEBA PRESUNTIVA EN CALDO LACTOSADO, INCUBAGION 24 A 48 £ 3 HORAS A 85 + 0,5 °C Y PRUEBA
CONFIRMATIVA EN CALDO EG, INGUBACION 24 + 2 HORASAd4 205 °C.
PARA DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO, DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, DESCARGAS PREPONDERANTEMENTE BIODEGRADABLES
PARA.OBTENER LOS RESULTANOS DE GRASA Y ACEITES SE PONDERAN LOS VALORES OBTENIDOS GON RESPECTO AL BASTO VOLUMETRICO PUNTUAL DE LAS MUESTRAS SIMPLES
EN CUMPLIMIENTO A LA NOM-001-SEMARNAT-1298. :
“El pH €= el résullada det promedio del muesireo compueslo a )a termperalura sefalada cen una inceridumbre de 0.05 unldades da pH u un nivel de confianza del 95% y un faclor de cobertura da K= 2
AINTERFRETAR EL PUNTO(,) COMG UN SIGNO DECIMAL DE ACUERDO A LA NC-008-SCF:-2002
_EL LABORATORIO MILAL 8.C. NO DETERMINA LA REGLA DE DECISION YA QUE NO SE HACE DECLARACION DE LA CONFURMIDAD A MENOS DE QUE EL CLIENTE LO SOLICITE O UNA
AUTORIDAD O DEPENDENGH PARA LO CUAL EL GUENTE O LA AUTORIDAD PRESCRIBEN LA REGLA DE DECISION.
["LABORATORIO DE ENSAYO AGREDITADO POR EMA A.C. CON No. DE ACREGITACION AG-0126-013/09 VIGENTE A PARTIR DEL 2009/12/0% APROBACION CONAGUA No. CNA-GCA-2043,

Vigencia : del 24 da abril de 2012 al 20 ds febrero de 2021

% I -y
LABORATORIOS \j\\ﬂx/ é o
M S

LIC. ETSUKO OKADA
REPRESENTANTE LEGAL

EMISION: 18 DE DICIEMBRE DE 2020
§5TE REPERTE CORRESPONDEN UNICAMENTE AL PRODUCTO ANALIZADC Pag. 2/2
WE DE RESULTADGS ES UNICO Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO d
ARCIA MENTE SIN AUTORIZACIGN EXPRESA DE MiLAI 5.C. CODIGO EDECION
GC-PA-04F-1 - I

C001965
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