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PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO
ANALISIS FISICOQUIMICOS
AGUA CRUDA RIO BRAVO
JUNIO 2021
RESULTADOS EN MG/LT
FECHA: 1 2 3 4 7 8 9 10 | 11 14 15 16 | 17 | 18 21 22 23 24 25 28 29 30 PROMEDIO
TURBIEDAD
NT.U. 1931179 | 16.7 | 193 | 212 | 243 | 227 | 273 (229 | 235 | 229 | 232 | 230 26.0 | 214 | 235 | 232 | 213 | 201 | 226 | 260 | 255 23
PH. 74175 | 75 | 75| 76 | 78| 76 | 71| 74| 72| 73| 72|73 74| 74| 75| 74| 73| 74| 73| 74| 73 7.4
ALCALINIDAD
TOTAL 150 | 148 | 150 | 154 | 156 | 154 [ 140 | 144 | 140 | 135 | 129 | 120 | 110 | 122 | 140 | 128 | 126 | 129 | 128 | 120 | 110 | 118 134
pUREZA TOTAL | 470 | 480 | 484 | 476 | 430 | 424 | 400 | 390 | 374 | 360 | 360 | 352 | 322 | 390 | 422 | 368 | 416 | 370 | 372 | 384 | 348 | 340 396
DUREZA DE
CAL Cic‘_,ﬂ 320 | 350 [ 320 | 310 | 270 | 248 | 222 | 220 | 210 [ 202 | 204 | 201 | 172 | 222 | 314 | 230 | 240 | 200 | 201 | 200 | 186 | 180 237
D. DE
MAGNESIO 150 | 130 ( 164 | 166 | 160 | 176 [ 178 | 170 | 164 | 158 | 156 | 151 | 152 [ 157 | 108 | 138 | 176 | 170 | 171 | 184 | 162 | 160 158
CLORUROS 470 | 430 | 426 | 353 | 323 | 340 | 333 | 325 | 300 | 298 | 299 | 280 | 267 | 280 | 388 | 327 | 265 | 210 | 200 | 190 | 178 | 180 302
SOT 1316] 1227 | 1249 | 1099| 949 | 920 [ 902 | 834 | 871 | 879 | 860 | 890 | 896 | 894 | 1112 | 1320 | 1238 | 629 | 600 | 550 | 512 | 564 923
TEMPERATURA
é:' o 282|267 [ 27.0 [ 265| 27.3 (283 | 285 | 288 | 285| 295 | 292 | 28.4 | 282 | 294 | 296 | 295 | 285 | 288 | 2901 | 202 | 283 | 274 28
AUTQRIZO:
1.Q. BERENICKLOP ELGAR [LERMO NAVA LUJANO
RESPONSAB LABORATORIO CcQ ,,, DE CALIDAD DEL AGUA
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